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一．登录
1.登录
在浏览器地址栏输入http://124.71.146.255:8081/
进入到二次网热平衡调控管理平台登录页面。输入账号、密码、验证码登录到系统首页。登录界面如下所示：
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二.首页GIS地图
GIS地图展示设备类型为“采集控制箱”的坐标点位。
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三.系统管理
1.站点设置

点击左侧导航栏中系统管理模块，点击站点设置，进入站点设置子模块。输入系统地址、系统名称、系统LOGO设置站点信息。具体页面展示如下：
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2.菜单管理
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击菜单管理，进入菜单管理子模块。

1）点击[image: image4.png]+ AN




，新增菜单项。

2）点击[image: image5.png]


，对菜单信息进行编辑修改；

3）点击[image: image6.png]


，删除菜单信息。具体页面展示如下：
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3.角色管理
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击角色管理，进入角色管理子模块。

点击[image: image8.png]|+ R |



，手动新增角色信息；

点击[image: image9.png]


，设置该角色操作权限；
点击[image: image10.png]


，设置管理员设备类型匹配；
点击[image: image11.png]


，对角色信息进行编辑修改；
点击[image: image12.png]


，删除角色信息。具体页面展示如下：
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4.账号管理
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击账号管理，进入账号管理子模块。

点击[image: image14.png]


，手动新增账号信息；

点击[image: image15.png]| SEEE



，为账号分配角色信息，分配角色不同，账号权限也不相同；

点击[image: image16.png]


，对账号信息进行编辑修改；

点击[image: image17.png]


，删除账号信息。具体页面展示如下：
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5.地区管理
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击地区管理，进入地区管理子模块。

点击[image: image19.png]| - EmeR



，手动新增地区信息；

点击[image: image20.png]


，对地区信息进行编辑修改；

点击[image: image21.png]


，删除地区信息。具体页面展示如下：
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6.部门管理
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击部门管理，进入部门管理子模块。

点击[image: image23.png]


，手动新增部门信息；
点击[image: image24.png]


，对部门信息进行编辑修改；

点击[image: image25.png]


，删除部门信息。具体页面展示如下：
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7.操作日志

点击左侧导航栏中系统管理模块，点击操作日志，进入操作日志子模块。点击[image: image27.png]


，查看账号操作日志详情信息；具体页面展示如下：
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8.登录日志
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击登录日志，进入登录日志子模块。
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9.设备剔除原因
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击设备剔除原因，进入设备剔除原因子模块。

点击[image: image30.png]+ FSER



，手动新增设备剔除原因；

点击[image: image31.png]


，对设备剔除原因进行编辑修改；
点击[image: image32.png]By



，删除设备剔除原因。具体界面展示如下：
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10.品牌列表
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击品牌列表，进入品牌列表子模块。

点击[image: image34.png]+Emnmke |



，手动新增设备品牌信息；

点击[image: image35.png]


，对设备品牌信息进行编辑修改；
点击[image: image36.png]By



，删除设备品牌信息。具体界面展示如下：
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11.设备故障
点击左侧导航栏中系统管理模块，点击设备故障，进入设备故障子模块。

点击[image: image38.png]+ FsE



，手动新增设备故障信息；

点击[image: image39.png]


，对设备故障信息进行编辑修改；
点击[image: image40.png]By



，删除设备故障信息。具体界面展示如下：
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四．区域管理
1.公司
点击左侧导航栏中区域管理模块，点击公司，进入公司信息子模块。

点击[image: image42.png]


，根据模板案件批量导入公司信息；

点击[image: image43.png]


，一键批量导出公司信息；
点击[image: image44.png]


，手动新增公司信息；
点击[image: image45.png]


，对公司信息进行编辑修改；
点击[image: image46.png]


，删除公司信息。具体页面展示如下：
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2.换热站
点击左侧导航栏中区域管理模块，点击换热站，进入换热站信息子模块。

点击[image: image48.png]


，根据模板文件批量导入换热站信息；

点击[image: image49.png]


，批量导出换热站信息；
点击[image: image50.png]


，选择上级区域，输入换热站名称，手动新增换热站信息；
点击[image: image51.png]


，对换热站信息进行编辑修改；
点击[image: image52.png]


，删除换热站信息。具体页面展示如下：
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3.环路
点击左侧导航栏中区域管理模块，点击环路，进入环路信息子模块。

点击[image: image54.png]


，根据模板案件批量导入环路信息；

点击[image: image55.png]


，批量导出环路信息；
点击[image: image56.png]FENERER




，选择上级区域，输入环路名称，手动新增环路信息；
点击[image: image57.png]


，对环路信息进行编辑修改；
点击[image: image58.png]


，删除环路信息。具体页面展示如下：
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4.小区
点击左侧导航栏中区域管理模块，点击小区，进入小区信息子模块。

点击[image: image60.png]


，根据模板文件批量导入小区信息；

点击[image: image61.png]


，批量导出小区信息；
点击[image: image62.png]+ FEIVNE




，选择上级区域，输入小区名称，手动新增小区信息；
点击[image: image63.png]


，对小区信息进行编辑修改；
点击[image: image64.png]


，删除小区信息。具体页面展示如下：
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5.楼栋
点击左侧导航栏中区域管理模块，点击楼栋，进入楼栋信息子模块。

点击[image: image66.png]


，根据模板文件批量导入楼栋信息；

点击[image: image67.png]


，一键批量导出楼栋信息；
点击[image: image68.png]


，选择上级区域，输入楼栋名称，手动新增楼栋信息；
点击[image: image69.png]


，对楼栋信息进行编辑修改；
点击[image: image70.png]


，删除楼栋信息。具体页面展示如下：
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6.单元
点击左侧导航栏中区域管理模块，点击单元，进入单元信息子模块。

点击[image: image72.png]


，根据模板案件批量导入单元信息；

点击[image: image73.png]


，一键批量导出单元信息；

点击[image: image74.png]


，手动新增单元信息；

点击[image: image75.png]


，对单元信息进行编辑修改。

点击[image: image76.png]


，删除单元信息。具体页面展示如下：
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7.区域列表
点击左侧导航栏中区域管理模块，点击区域列表，进入区域列表信息子模块。

点击[image: image78.png]


，批量导出区域列表信息数据；

点击[image: image79.png]


，手动新增区域信息，可新增公司、换热站、环路、小区、楼栋、单元信息数据。

点击[image: image80.png]


，根据模板文件批量导入区域列表子模块信息。

点击[image: image81.png]


，对区域信息进行编辑修改。

点击[image: image82.png]


，删除区域信息。具体页面展示如下：
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五.设备管理
1.设备列表
点击左侧导航栏中设备管理模块，点击设备列表，进入设备列表信息子模块。

点击[image: image84.png]| #2S |



，批量导出设备信息；

点击[image: image85.png]


，根据模板文件批量导入设备信息；
点击[image: image86.png]


，手动新增设备信息；
点击[image: image87.png]


，对设备信息进行编辑修改。
点击[image: image88.png]


，删除设备信息；
点击[image: image89.png]XERRE



，根据安装地址匹配关联设备信息。具体页面展示如下：
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六．用户管理
1.用户列表
点击左侧导航栏中用户管理模块，点击用户列表，进入用户列表信息子模块。

点击[image: image91.png]


，手动新增用户列表信息；用户手机号作为居民端微信公众号登录账号，密码为登录密码

点击[image: image92.png]HESH



，批量导出用户列表信息；
3）点击[image: image93.png]HEBSN




，根据模板文件批量导入用户信息；
4）点击[image: image94.png]


，根据区域地址匹配关联设备信息；
5）点击[image: image95.png]


，对用户信息进行编辑修改。

6）点击[image: image96.png]


，删除用户信息；具体页面展示如下：
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注：一个用户可绑定多个设备，一个设备只能绑定一个用户
七．数据展示

1.数据展示

展示设备当前数据信息
八．能效分析
1.能效分析

展示区域整点实况天气，基础数据统计，楼栋热量表，温度分布统计，分户供水温度排行榜，单元温度曲线，分户回水温度排行榜统计图表数据
九．平衡调控
1.平衡调控

对单元阀、户阀设备进行调控管理。
十．报警列表

1.报警列表

显示设备异常报警信息，设置设备异常报警条件
十一．系统设置
1.供暖起止设置
点击左侧导航栏中系统设置模块，点击供暖起止设置，进入供暖起止设置子模块。点击[image: image98.png]


，设置供暖开始结束时间。输入数据设置供暖期之外的开度设定，回水均温设定信息。具体页面如下所示：
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2.账号管理

点击左侧导航栏中系统设置模块，点击账号管理，进入账号管理子模块。

点击[image: image100.png]=3



，新增账号。

2）点击[image: image101.png]


，设置账号的操作权限信息，权限不同，账号展示的模块信息也不同。
3）点击[image: image102.png]


，对账号信息进行编辑修改。
4）点击[image: image103.png]


，删除账号。具体页面展示如下：
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测试地址







