






FS动环监控系统用户手册


目录
1. 概述	3
2. 登录	3
3. 运行监控	4
4. 报警管理	9
4.1. 实时报警	9
4.2. 历史报警	9
5. 统计分析	11
5.1. 历史曲线	11
5.2. 运行报表	11
5.2.1. 日报表	11
5.2.2. 月报表	12
5.2.3. 年报表	12
5.3. 控制报表	12
6. 系统配置	13
6.1. 组态配置	13
6.2. 操作日志	14
6.3. 角色管理	14
6.4. 用户管理	15



1. [bookmark: _Toc155718528][bookmark: _Toc15953]概述


机房监控主机自带RS232/RS485/IO端子/以太网口，可以直接接入设备。提供网页版的使用界面，支持各种主流浏览器。并且支持短信报警功能。
2. [bookmark: _Toc155718529][bookmark: _Toc17930]登录
打开浏览器输入http://xxx.xxx.xxx.xxx/，其中xxx.xxx.xxx.xxx为动环监控主机的IP，即可打开网页。输入账号和密码进行登录。
第一次使用时，可以点击右上角的来下载视频监控插件，下载之后直接安装即可，安装过程中全部默认下一步即可。
[image: ]
3. [bookmark: _Toc155718530][bookmark: _Toc8753]运行监控
可通过点击左侧树形栏来查看对应的运行监控界面。
[image: 1704802890893]
3.1 漏水监测
 点击漏水监测后会进入当前集装箱漏水的监测界面，机柜旁的粗线条表示漏水情况，绿色表示正常，红色则表示发生漏水。
[image: ]
3.2 空调监测
 点击左侧树形栏的精密空调会进入空调的监测界面，界面含有空调的运行状态及各基本数据和部分告警状态，如图所示
[image: ]

3.3  UPS
 点击左侧树形栏的UPS则会进入UPS的监控界面，该界面会包含UPS的各实时监测数据和部分告警信息，如图所示[image: ]  

3.4  视频实况
  点击左侧树形栏的视频实况可进入摄像头的实时监控界面，该界面包含本集装箱中所有的摄像头的实时监控画面，双击可以全屏显示目标摄像头，如图所示
[image: ]

3.5  配电柜
点击左侧树形栏的配电柜可查看该配电柜的各实时数据和部分告警状态，如图所示
[image: ]

3.6  消防系统
  点击左侧树形栏的消防系统可查看消防系统有无告警，绿色表示无告警，红色表示告警，并可手动触告警与消防系统进行联动，如图所示
[image: ]

3.7  新风系统
  点击左侧树形栏的新风系统，可查看新风机的各个数据，如图所示
[image: ]

3.8  锂电柜
  点击左侧树形栏中的锂电柜，会进入锂电柜的实时监测界面，可查看锂电柜的实时数据和部分告警，如图所示
[image: ]

3.9  门禁系统
  点击左侧树形栏的门禁系统可进入门禁监控界面，该界面可查看门禁当前状态和相关数据，并可通过开门按钮进行远程开门操作，如图所示
[image: ]

4. [bookmark: _Toc155718531][bookmark: _Toc15611]报警管理
4.1. [bookmark: _Toc155718532][bookmark: _Toc849]实时报警
实时报警显示了当前未解除的报警时间。该页面会自动刷新，如果报警解除则从界面上移除；如果有新增报警，则界面上会增加显示。
[image: ]
4.2. [bookmark: _Toc155718533][bookmark: _Toc16097]历史报警
可以通过报警时间、通道、设备、信号和状态来查询历史报警，查询结果可以导出Excel文件。以饼图图表来展示报警级别情况，以折线图来展示报警趋势。
[image: ]
[image: ]
[image: ]
5. [bookmark: _Toc155718534][bookmark: _Toc10348]统计分析
5.1. [bookmark: _Toc155718535][bookmark: _Toc32582]历史曲线
可以查询信号的某一段时间的历史数据曲线，以图表方式展示。
[image: ]
5.2. [bookmark: _Toc155718536][bookmark: _Toc18359]运行报表
5.2.1. [bookmark: _Toc155718537][bookmark: _Toc12568]日报表
根据日期、设备查询数据报表，每小时一条数据，以表格方式展示，支持导出。
[image: ]
5.2.2. [bookmark: _Toc155718538][bookmark: _Toc28615]月报表
根据月份、设备查询数据报表，每天一条数据，以表格方式展示，支持导出。
[image: ]
5.2.3. [bookmark: _Toc155718539][bookmark: _Toc14958]年报表
根据年份、设备查询数据报表，每月一条数据，以表格方式展示，支持导出。
[image: ]
5.3. [bookmark: _Toc155718540][bookmark: _Toc8398]控制报表
在运行监控界面上对设备进行控制，会记录日志。在该页面进行查询。
[image: ]
6. [bookmark: _Toc155718541][bookmark: _Toc19297]系统配置
6.1. [bookmark: _Toc155718542][bookmark: _Toc24704]组态配置
运行监控的图形化页面是通过组态进行配置。
打开组态配置工具，如下图。左侧是树形目录，双击树形目录节点可以打开界面进行编辑。下方是控件区，可以用鼠标拖动控件到界面上。选中界面上的控件，在右侧会显示控件的属性信息，可以进行修改。
[image: ]
	控件可以绑定点表，绑定方式是先选择控件，然后双击点表节点，即可绑定。
[image: ]
	修改保存之后。在运行监控页面上刷新一下，即可看到更新效果。
6.2. [bookmark: _Toc155718543][bookmark: _Toc6347]操作日志
机房监控主机会记录用户在网页上的所有操作。可以通过时间、用户、类型进行查询，查询结果可导出Excel文件。
[image: ]
6.3. [bookmark: _Toc155718544][bookmark: _Toc9825]角色管理
管理人员可以通过定义多个角色，并分配不同的操作权限。每个用户需要选择一个角色，这样实现用户-角色-权限的划分。
[image: ]
6.4. [bookmark: _Toc155718545][bookmark: _Toc16878]用户管理
在该页面进行系统用户的管理。当用户密码忘记时，管理人员可以在该页面进行密码重置。
[image: ]
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